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ENTRADA MACROMEDIDOR CD NOROESTE
350-300
DESCRIPCION
(0) | caRo PEAD @ 355mm
@ ADAPTADOR DE BRIDAS @ 350mm
@ @ @ @ REDUCCION @ 350x300mm (Acero)
@ ﬁ ﬁ ﬁ ﬁ m ” @ @ MACROMEDIDOR @ 300mm (Acero)
4 , . I (09 CARRETEL BRIDA-ESPIGA @ 350mm (Acero)
@ JUNTA DRESSER @ 350mm (Acero)
(07 | cANO PASAMURO BRIDA-ESPIGA @ 350mm
@ VALVULA MARIPOSA TIPO WAFER
CON ACTUADOR ELECTRICO @ 350mm
(09 | cANO PASAMURO BRIDA-BRIDA @ 350mm
@ CURVA 90° @ 350mm
SEGUN CIRSOC 201 - 301 -304, INPRE-CIRSOC 103
HORMIGONES
HORMIGON DE LIMPIEZA: H-8
HORMIGON CISTERNA H-35 PROVINCIA DE FORMOSA
SALA DE TABLEROS Y BOMBAS H-25 MINISTERIO DE E.>Z:m_m>ﬁ_O~Z‘ _Z<mmm_02‘ OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
UNIDAD CENTRAL DE ADMINISTRACION DE PROGRAMAS - U.C.A.P.
RECUBRIMIENTOS SISTEMA DE PROVISION DE AGUA POTABLE
LOSA DE FONDO 3.0.cm A LA CIUDAD DE CLORINDA
PAREDES LATERALES 3.0cm
LOSA DE CUBIERTA 20cm CISTERNA CD PRIMERO DE MAYO - CLORINDA
PLANTA LOSA CUBIERTA - DETALLE DE CAMARA DE INGRESO
>Om_Nom COORDINACION UCAP: FECHA CONFECCIaN CISTERNA 2000 CD PRIMERO DE MAYO.DWG
Para hormigén armado ADN-420 ING. STELLA MARIS MANZUR 20—07/—15 [ESCALAGRAFICA REVISION
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