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NOTAS:
1) TUBERIAS Y PIEZAS ESPECIALES DE ACERO AL CARBONO:
- TIPO DE ACERO: ASTM A-53 GRADO B
- ESPESORES:
DN MENORES A 1" (33.4MM) = 3.2MM
DN ENTRE 1"(33.4MM) Y 10" (273MM) = SCHEDULE 40

,MIN. BAJANTE 51.07

v

DN ENTRE A 10" (273MM) Y 20 " (508MM)= 6.55MM
MAYOR A 20" (508MM) = 9.53MM
- BRIDAS: NORMA NORMA ANSI/AWWA C207 Clase D.

PARA EL CASO DE UNION CON VALVULAS CON BRIDAS ISO, EL TALADRADO SERA SEGUN NORMA ISO 7005

- FABRICACION: SEGUN NORMA AWWA C208
- RECUBRIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR: CON PINTURA EPOXI (ESPECIFICACIONES S/ PLIEGO)
2) HORMIGON DE LIMPIEZA H-8
HORMIGON DE ESTRUCTURA PREMOLDEADA H-40
HORMIGON DE ESTRUCTURA IN-SITU H-35

ACERO ADN 420

3) LAS UNIDADES ESTAN EXPRESADAS EN METROS
4) LAS COTAS ESTAN REFERIDAS AL IGN

PROVINCIA DE FORMOSA
MINISTERIO DE PLANIFICACION, INVERSION, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
UNIDAD CENTRAL DE ADMINISTRACION DE PROGRAMAS - U.C.A.P.

SISTEMA DE PROVISION DE AGUA POTABLE
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TOMA DE AGUA CRUDA
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